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Préltvement d'eau destinée i la consommation humaine, sur Funité de gestion de :

SIAEP NEUVY-GUILLY ——
[Prélgvement 100136959 i [Commune  |GUILLY ]
| Unité de gestion 10196 SIAEP NEUVY-GUILLY |Prélevé le: | vendredi 22 février 2019 & 09h15
| Instaflation | CAP 000207 LES PLACES-GUILLY par: CARSO-EV
[Point de surveillance | P 0000000207 ENTREE CHATEAU D'EAU 1!T)rpe visite ; |P1
|Localisation exacte | | Motif : |CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE
[H_esures de o | Résultats . Limites de qualité _Références de qualité
inférieure  supérieure  inférieure | supérieure
Température de F'eau 140 *C 25,00
pH I 7.2 unité pH ' 6,50 9,00
Analyses laboratoire |
Analyse effectube par L ABORATOIRE SANTE ENVIROMNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSG-LSEML) 6901
Type delanalyse - P1 Code SISE de lanalyse : 00148811 Référence laboratoire : LSE1802-37122
'CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES ) N ) h — 1]
Aspett (qualitatif) |0 [ I
Coloration |<5 mg{PIVL 1500 |
Coloration aprés filtration simple =5 moiPHL 15,00
Couleur {qualitatify 0
Odeur (qualitatif) 4]
Saveur (qualitatif) 0
Turbidité néphélométrique NFU 0,33 NFU . 2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES - ; = i
Bact aér. revivifiables & 22°-68h <] nimL | [
Bact. aés. revivifiables & 36™-44h <] niml
Bactéries colformes /100mi-MS =<1 A(100mL) (1]
Entérocogues /100ml-MS <1 n/{100mL) o
Escherichia coli /100mi - MF <1 n/(100mL) 0 1 .
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE ) ] T ]
pH 7.92 unkeé pH ‘ 6,50 000
Titre alcalimétrique complet 12,50 f
Titre hydrotimétrique 1183 | ,| .
MINERALISATION ] . =1
Chiorures | 42 mg/L 250,00
Conducfivité 4 25°C | 264 BSicm 200,00 100,00
Sulfates 6,2 mgA. | 25000 |
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES ) |
Ammonium {en NH4) |<0,05 mg/L. D10
Nitrates (en NO3) |<0,5 mgiL 50,00
Nitrites (en NO2) <002 mg/ 0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3 _ |0 mgiL | 100 | |
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES ' ]
Carbone osganique total |<0,2 [moci | , | [ 2m
| Ceonclusion sanitaire { Prélevement N° : 00136959)
ite confy ( ité igueur I'en
ﬁa:; l;]):g:une onforme aux exigences de qualité en vigueur pour semble des paramétres Signé 3 Oriéans fe 7 mai 2019

P/ le délégué départemental
L'ingénieur d' éludes sanitaires

Vincent MICHEL
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